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检 验 报 告

Test   Report

样品名称： 出厂水
Product Name

生产单位： 宣城开盛水务有限公司
Manufacturer Unit

生产单位地址： 宣城市经济技术开发区（天湖街道办事处马村）
Address

委托单位： 宣城开盛水务有限公司
Client's     Unit

检验类别： 委托检验
Inspected  Sort
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Test  Report

NO:TWHJ20070060
样品名称

Product Name
出厂水

商   标
Trade Mark

——

委托单位
Customer

宣城开盛水务有限公司

受检单位
Inspected Body

宣城开盛水务有限公司

受检单位地址
Address

宣城市经济技术开发区（天湖街道办事处马村）

生产单位
Manufacturer

宣城开盛水务有限公司

生产单位地址Manufa
cturer Address

宣城市经济技术开发区（天湖街道办事处马村）

规格型号
Model/Type

500mL/袋
检验类型

Kind of Test
委托检验

样品等级
Product Grade

/
样品包装

SamplePackage
无菌袋装，密封完好

生产日期或批号Manuf
actured Date 

2020.07.09
检验日期

examination date 

2020/7/9

2020/7/17

样品数量
Samples Quantity

3袋
委托人

Customer
唐湧

抽样地点
Sampling Site

——
抽样日期

Sampling Date
——

抽样人
Take out Person 

——
到样日期

Receipt Date  
2020/7/9

抽样基数
Sampling Base

——
检验项数

Items number
26

检验和判定依据
Ref. Documents

GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检验结论
Test Conclusion

　该样品经检验，按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准判定，所检项目合格。

                                     （检验报告专用章）

   签发日期： 2020年7月17日

备 注
Note

——

     主检: 审核:     批准:   

         Tested by: Audited by:      Approved by: 
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序号 检测项目 检测方法 单位 标准值 检测结果
单项
判定

1 氯化物
GB/T 5750.5-

2006(3.2离子色谱法)
mg/L ≤250 10.4 合格

2 铝
GB/T 5750.6-2006(1.4

ICP/OES 法)
mg/L ≤0.2 未检出 合格

3 铜
GB/T 5750.6-2006(ICP/

MS法)
mg/L ≤1.0 7.36×10-3 合格

4 总硬度（以CaCO3计） GB/T 5750.4-2006(7.1法) mg/L ≤450 69.8 合格

5 铁
GB/T 5750.6-2006(1.4

ICP/OES 法)
mg/L ≤0.3 0.054 合格

6 锰
GB/T 5750.6-2006(1.4

ICP/OES 法)
mg/L ≤0.1 0.044 合格

7 硫酸盐
GB/T 5750.5-

2006(3.2离子色谱法)
mg/L ≤250 6.03 合格

8 溶解性总固体 GB/T 5750.4-2006(8.1法) mg/L ≤1000 105 合格

9 锌
GB/T 5750.6-2006(1.4

ICP/OES 法)
mg/L ≤1.0 未检出 合格

10 挥发酚类（以苯酚计） GB/T 5750.4-2006(9.1法) mg/L ≤0.002 未检出 合格

11 阴离子合成洗涤剂
GB/T 5750.4-
2006(10.1法)

mg/L ≤0.3 未检出 合格

12 砷
GB/T 5750.6-2006(ICP/

MS法)
mg/L ≤0.01 5.45×10-4 合格

13 镉
GB/T 5750.6-2006(ICP/

MS法)
mg/L ≤0.005 未检出 合格

14 六价铬
GB/T 5750.6-
2006(10.1法)

mg/L ≤0.05 未检出 合格

15 氰化物 GB/T 5750.5-2006(4.1法) mg/L ≤0.05 未检出 合格

16 氟化物
GB/T 5750.5-

2006(3.2离子色谱法)
mg/L ≤1.0 0.033 合格

17 铅
GB/T 5750.6-2006(ICP/

MS法)
mg/L ≤0.01 未检出 合格

18 汞 GB/T 5750.6-2006(8.1法) mg/L ≤0.001 1.63×10-4 合格

19 硝酸盐（以N计）
GB/T 5750.5-

2006(3.2离子色谱法)
mg/L ≤10 0.042 合格

20 硒
GB/T 5750.6-2006(ICP/

MS法)
mg/L ≤0.01 未检出 合格

21 四氯化碳 GB/T 5750.8-2006(1.2法) mg/L ≤0.002 未检出 合格
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序号 检测项目 检测方法 单位 标准值 检测结果
单项
判定

22 三氯甲烷 GB/T 5750.8-2006(1.2法) mg/L ≤0.06 0.002 合格

23 敌敌畏 GB/T 5750.9-2006(4.2法) mg/L ≤0.001 未检出 合格

24 林丹 GB/T 5750.9-2006(1.2法) mg/L ≤0.002 未检出 合格

25 滴滴涕及其再残留限量 GB/T 5750.9-2006(1.2法) mg/L ≤0.001 未检出 合格

26
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时

）
GB/T 5750.10-

2006(13.2离子色谱法)
mg/L ≤0.7 0.406 合格

备注

检出限：挥发酚类（以苯酚计）:0.002mg/L;铝:40μg/L;铜:0.09μg/L;敌敌畏:0.05μg/L;锰:0.5μg/
L;氰化物:0.002mg/L;林丹:0.01μg/L;滴滴涕及其再残留限量:0.02μg/L;总硬度（以CaCO3计）:1.0mg/
L;亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）:0.0024mg/L;硒:0.09μg/L;六价铬 :0.004mg/L;铁:4.5μg/L;镉:0.06μg/
L;阴离子合成洗涤剂:0.050mg/L;铅:0.07μg/L;砷:0.09μg/L;锌:1μg/L;三氯甲烷:0.2μg/;汞:0.1μg/
LL;四氯化碳:0.1μg/L。

*** 报告结束 ***
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